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Fenster * windows

Rollladen * shutters

Tiren + Tore * doors
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PRUFBERICHT NR. 08/07-A203-B2
Priifung zur Ermittlung der Leckage von kaltem und warmen Rauch nach:

DIN EN 1634-3 : 2005-01 ,,Feuerwiderstandspriifung fiir Tiiren und Abschlusseinrichtungen —
Teil 3: Rauchschutzabschliisse*

DIN 18095-2 : 1991-03 ,,Tiiren — Rauchschutztiiren — Bauartpriifung der
Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

AuftragsNr. 08/07-A203
Antragsteller Sturm GmbH
Niederland 155
A-5091 Unken
Bauart Selbstschlieflende 1-flg. Passivhaustiire nach innen oder auf3en

offnend, aus Holz-, Holzwerk- und Dammstoffen, eingehéngt in
Stockzarge, Montage in fester Wand.
Tiirblattausfiihrung mit und ohne Aluminiumdampfsperrre im Deck

Produktbezeichnung Clima Top Plus 100mm (Baureihe SP-330-1)

Priifer A. Nerz

Dieser Priifbericht umfasst 6 Seiten und folgende Anlagen:

- Anlage 1: Datenblatt 1 ,,Ermittlung der Leckrate* (1 Seite)

- Anlage 2: Datenblatt 2 ,,Verformung wihrend der Priifung mit erh6hter Temperatur* (1 Seite)
- Anlage 3: Technische Dokumentation gemif Pkt. 2.2 (23 Seiten)
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